
POWIATOWA STACJA SANITARNO _ EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWiE WLKP.

66-400 Gorzów WlĘ. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 72289 86, fax. 095 720 64 47

e-mail: pssegorzow@wsse. gorzow.ol

NIP: 599-21-25-84l

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK_530-223l37l18
+ poczta elektroniczna

Gorzów Wlkp., 28.12.2018r,

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ L|JDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1

oraz §22 tozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody

ptzęznaęzonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U . z 20l7r, poz. 2294) oraz sprawo zdań z badń

próbek wody podawanej do sieci (SUW przy ul. Prostej oraz przy ul. Gorzyńskiej) i z sieci

(Grupowy Węzeł Cieplny ul. Maxii Konopnickiej; budynek mieszkalny ptzy ul. Drzewickiej

8_10 w Kostrzynie nad Odrą) wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, pobranych

w ramach nadzoru sanitarnego orv kontroli wewnętrznej w okresie 22.0I.20I8r.

do 06.12.2018r., tj. nr:

o DL.oBŚ.gos t .00106.201 8 z dnia25.01.20l8r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

o DL.OBS.9051 .00107.2018 z dnia 25.0L20I8r. (parametry grupy Aoraz Enterokoki),

o DL.oBŚ.qost .00406.2018 z dnia 01.03.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

o DL.oBŚ.gos t .00407 .2018 z dnia 01.03.2018r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

e DL.oBŚ.qos1,00630.2018 z dnia 20.03.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

o I56P1I7.04.20I8-3lZ z dnia20.04.ż0l8r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

. 156P/30.04.20I8-2lZ z dnia 04.05.2018r. (bakterie grupy coli, Escherichia coli)

ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu dzińaniach

naprawczych,

o I56P1I7.04.20I8-5lZ z dnia20.04.20l8r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

o 156Pl20.04.20I8-3lZ z dnia 24.04.2018r, (bakterie grupy coli, Escherichia coli,

Entęrokoki, ogólna \iczba mikoorganizmów w 220C po 72 godz. iŃubacji, smak)

- ocęna jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu dzińariach

naprawczych,

o I56PII7 .04.2018-4lZ z dnia20.04.20l8r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

W



. I56P|I7.04.2018-8lZ z dnia02.05.20I8r. (parametry grupy A oraz B)
o l56Pl20-04.20I8,1lZ z dnia 24.04.2018r. (bakterie grupy coli, Escherichia coli,

Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w żZOC po 72 godz. inkubacji, smak)

- ocęna jakoŚci wody po podjętych przez administratora wodociągu dzińaniach

napra:wczycho

o 156P/30.04.20I8,1|Z z dnia 04.05.2018r. (bakterie grupy coli, Escherichia coli)

- ocena jakoŚci wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach

naptawczych,

r DL.OBŚ.qOSt.01386.2018 z dnia 01.06.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

o DL.oBŚ.qos t .01387 ,2018 z dnia 0l .06.2018r. (parametry grupy A orczEnterokoki),

ł I56PlI4.06.20l8-IlZ z dnia 19.06.ż018r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

C l56Pl|4.06.20I8-2lZ z dnia 19.06.2018r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

o DL.oBŚ.qost .02072.2018 z dnia 19.07.2018r. (parametry grupy A orazEnterokoki),

o DL.OBŚ.SOS t.OZO 73.20t8 z dnia Ig.07 .20I8r. (parametry grupy A orazEnterokoki),

l DL.oBŚ.qost .0Ż074.2018 z dnia 30.07,ż0I8r. (parametry grupy A oraz B)
o I56P109.08.2018-1/Zzdnia 13.08.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

o I56P 109.08.201 8-2 lZ z dnia 13.08.201 8r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

o Dl.oBŚ.qost .02583,2018 z dnia I2.0g.20I8r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

' DL.OBŚ.9OSI.02794.2018.S z dnia2I.09.2018r. (mangan, żelazo, mętnośó) - ocena

. jakoŚci wody po podjęty ch ptzez administratora wodoci ągu dzińaniach napraw czych,
o DL.OBS.9051 .02584.2018 z dnia 06.09.2O18r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

o DL.OBŚ.qOSL02795.2018.S z dnia2L09.2018r. (mangan, żelazo, mętność) _ ocena

jakoŚci wody po podjętychprzez administratora wodoci ągu działartiach napraw czych,

o 156P/09.I0.20l8-IlZ z dnia I2.I0.20I8r. (parametry grupy A orczEnterokoki),

o I56Pl09.I0.20I8-2|Z z dnia I2.I0.20l8r. (parameĘ grupy A oruzEnterokoki),

o 156Pl09, 10.2018-3 lZ z dńa I2.I0.20I8r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

' i56P/09. I0.20I8-4|Z z dnia I2.I0.20I8r. (parametry grupy A orazEnterokoki),

o DL.oBŚ.qost .03547.2018 z dnia26.Il.20I8r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

o DL.oBŚ.qos1.03548,2018 z dnia 26,11.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

r 156P/06.L2.20I8-I|Z z dnia l0.I2.20I8r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

r 156P/06 .I2.20I8-3|Z z dnia I0.I2.20I8r. (parametry grupy A oruzEnterokoki),

o I56Pl06.I2.20l8-4lZ z dnia2l.I2.20I8r. (parameĘ grupy A oraz B),

o 156P/06.12.20I8-5lZz dniazl.I2.20I8r. (parametry grupy A oraz B),

stwierdza prrydatność wody do spożyci a płzezludzi.



W ilw okresię Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. kwęstionował

siedem próbek wody (w tym pięó pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i dwie w ramach

nadzoru sanitarnego) z uwagi na przekroczęnię w wodzię podawanej do sieci oruz z sięci

najv,,yższej dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego ,,baktęrie grupy coli" oraz

fi zykochemicznego,,mętność".

Kontrolne badania próbek wody pobranej po przeprowadzęniu dzińń naprawczych

wykazŃy, że jakośó wody w zakresie w/w parametrów uległa poprawie.

Ana|iza wyników w/w badań wykazńa, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów

mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia rvymagania okręślone w rozporządzeniu

Ministra Zdtowta z dnia 7 grudnia 2017 r . w sprawie j akości wody ptze7naczonej do spożycia

pIzęz ludzi (Dz. U. z20I7r.,poz.2ż94).
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Otrzymują:

1. Miejskie Zalłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Kopernika4a,66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. ala

Do wiadomości:

1.Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą, ul. Graniczna2,.66-470 Kostrzyn nad Odrą

ZPowiatowy LekarzWeterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Zwirowa9,66-400 Gorzów WlkP.


