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OCENA OBSZAROWA JAKOŚĆI WODY ZA 2023 r.  

 

Wodociągi zaopatrzenia zbiorowego 

 
Przedsiębiorstwo 

wodociągowo- 

kanalizacyjne 

Miejscowość, 

w której 

znajduje się 

wodociąg 

Dobowa 

produkcja 

wody w 

m3/d 

Powiat 

zaopatrywany 

w wodę 

Gmina/ 

Miasto 

zaopatrywana 

w wodę 

Obszar 

zaopatrywania w 

wodę 

Liczba ludności 

zaopatrywana w 

wodę 

Jakość 

wody 

Przekroczone 

parametry 

Prowadzone 

postępowanie 

administracyjne 

Działania 

naprawcze 

prowadzone przez 

przedsiębiorstwo 

 

Miejskie Zakłady 

Komunalne 

Sp. z o.o. 

ul. Kopernika 4a 

66-470 Kostrzyn 

nad Odrą 

 

 

 

Kostrzyn 

 nad Odrą 

 

3529 

 

gorzowski 

 

Kostrzyn  

nad Odrą 

 

 

Kostrzyn  

nad Odrą 

 

17695 

 

odpowiada 

 

- bakterie grupy      

   coli 

- ogólna liczba    

mikroorganizmów 

w 220C po 72h 

- mętność 

 

 

- 

 

-  dezynfekcja sieci 

wodociągowej oraz 

zbiornika płukania 

filtrów 

 

- płukanie sieci     

wodociągowej oraz 

zbiornika płukania 

filtrów 

 

 

 

 

Indywidualne ujęcia wody 

 
Podmiot 

zaopatrujący w 

wodę 

Miejscowość w 

której znajduje 

się wodociąg 

Dobowa 

produkcja 

wody w 

m3/d 

Powiat 

zaopatrywany w 

wodę 

Gmina/ 

Miasto 

zaopatrywan

a w wodę 

Obszar 

zaopatrywania w 

wodę 

Liczba 

ludności 

zaopatrywa

na w wodę 

Jakość 

wody 

Przekroczone 

parametry 

Prowadzone 

postępowanie 

administracyjne 

Działania 

naprawcze 

prowadzone 

przez podmiot 

Nowy Szpital  

w Kostrzynie  

nad Odrą  

Sp. z o.o.,  

ul. Narutowicza 6, 

66-470 Kostrzyn 

nad Odrą 

Kostrzyn  

nad Odrą 

45,6 gorzowski Kostrzyn nad 

Odrą 

Nowy Szpital  

w Kostrzynie  

nad Odrą  

Sp. z o.o. 

452 odpowiada - bakterie grupy   

   coli, 

 

 

 

 

 

 

- bakterie grupy   

   coli 

 

decyzja o braku 

przydatności wody 

do spożycia  – 

obowiązywała przez 

28 dni 

- płukanie sieci 

wodociągowej 

 

 

 

 

 

 

- płukanie sieci 

wodociągowej 

 

 


