
SCHEMAT DOPOSAŻENIA TABLICY TB-I

UWAGI:

1. Instalacje prowadzić pod tynkiem w/g rzutów

2. Instalację oświetleniową wykonać przewodami 
YDYp3,4x1,5mm

3. Instalację gniazd odbiorczych 230V przewdoami 
YDYp3x2,5mm

4. Rozdzielnicę montować na wysokości max. h=~1,6m
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