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+ poczta elelctroniczna

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZE Z LUD7:I

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp, na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1

oraz §22 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakoŚci wodY

pTzeznaczonej do spozycia przez llldzi (Dz. IJ. z 20I7r, poz. ż294) oraz sprawozdań

z badń próbek wody podawanej do sieci (SUW Gorzyńska) oraz z sieci (budynek

mieszkalny ul, Drzewicka 8-10) wodociągu publicznego w Kostrrynie nad Odrą,

pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, tj. nr:

o DL.oBŚ.qos t .0081 1 .2020 z dnta22.05,ż020r. (parametry grupy A otaz Enterokoki),

. 340pl26.05.ż020-Ilz z dnia 28.05.2020r (ocena jakości wody po podjętych

dzińańachnaprawczych),

o DL.OBS.9051 .00812.2020 zdnia22.05.2020r. (parametry grupy AorazEnterokoki),

stwierdza przydatność wody do spożyciaprzez ludzi.

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionowŃ jedną próbkę

wody pobraną w dniu 18.05.2020r. w ramach nadzoru sanitarnego zuwagi na przekroczęnie

w wodzie podawanej do sieci (SUW) parametru fizykochemicznego ,,mętność".

Kontrolne badanie próbki wody pobranej po przeprowadzeniu dziŃań naprawczych

wykazało, że jakość wody w zakresie w/w parametru uległa poprawie.

Analiza wyników w/w badń .vqvkazńa, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów

mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozpotządzeniu



Ministra Zdtowia z dnia7 grudnia20I7r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia

pIzęz llńzi (Dz. U, z 2017 r., poz, 2294).

p. o. .Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
* cffńitńilikp,

tngr inż, ltlałgor;ata Kaczmarek

Załącznlk:

1. Kserokopia sprawozdańzbadań nr: DL.OBS.9051.00817.2020, DL.OBŚ.9051.00811.2020

z dnia22.05,202at.

Otrzymuj ą (poczta elektroniczna) :

1. Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o,o. ul. Koperntka 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(mzk@kostrzyn.p1)
2. a/a

Do wiadomości (poczta elektroniczna):
l,Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą, ul. Graniczna 2,66-470 Kostrzyn nad Odrą
(ur zad@kostlzyn. um. gov. p 1)

2.Powiatowy Lękarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Zwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

:"r" 

""*'kp. piw@wet. zgora. p 1)



Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie WIkp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,
66-400 Gorzów Wlkp.,

tel.(95) 7z2 60 57
www.wsse,9orzow. p!

emait i wsse@wss€.gorzow, pl ,ffi§
Dział Laboratoryjny

oddział Badań
Środowiskowych

SPRAWOZDANlE Z BADAŃ Po-7.8-0]-/F5

Data wydania: L4.Q2.2OL9 r

Nr: DL.oBś.9o51.oo8t 1.202o Data; 2020.05.22

Nazwa klienta PoWiatowa Stacja 5anltarno - Epidemiolgiczna W Gorzowie Wlkp,

Adres klienta U|, KosynieróW Gdyńskich 27 66-400 GorZóW Wjelkopolski

ldentyfi kacja
próbki/próbek

kod próbki/próbek 00811.2 02 0

obiekt badania Woda

miejsce pobrania
próbki/próbek

Wodociąg publiczny (P)

Wodocią9 publiczny W Kostrzynie nad odrą - Woda podawana do sieci (SUW) Ul, Gorzyńska, 66-470 Kostrzyn nad
odrą

Opis, stan próbki/próbek przyjęty€h do badań bez zastrzeżeń

Próbki
pobrał/dostar€zył:

pracownik PSSE W Gorzowie
Wlkp,

Nr protokołu pobrania/przekazania:
H K-530-105/20

Nr zle€enia/umowy;

Data pobrania/dostarczenia 2020,05.1B l 20żO.a5.L8

Metoda pobrania Próbki PN-EN lso 19458:2007,PN-!So 5667 - 5:2017-10

Badanie zakońcżono dnia 2020.o5.2l

Wyniki badań

1. Enterokoki kałowe w 100ml wodv PN-EN lSO 7899-2:2004 itk 0 0

2. Liczba bakterii Escherichia coli w 100
ml wody

PN-EN lSO 9308-1: 2014-12; PN-EN
lSO 930B-1 : 2Ol4-1żl A1ż077 -04

jtk 0 0

J, Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
wodv

PN-EN lSO 930B-1: 2014-12; PN-EN
lSO 930B-1 : 2O74-1żl Al:żOl7,04

jtk 0 0

4, Ogó|na Iiczba mikroorganizmów w 1
ml wody w temp. 22'C

PN-EN lSO 6ż22:2004 jtk 12 [8-19]

5. Barwa(Pt) PN-EN lSO 7887:ż0I2: PN-EN lSO
] BB7 :2012 l Ap 1 : 20 ], 5-06

mgl| 5,0 + 0,5

6. Mętność PN-EN lSO 7 Oż7 -7:ż016-09 NTU 3,3 -+ 0,6
7, pH PN-EN lSO 10523:ż072 pH 7,5 l 0,1 6,5-9,5
B. Przewodność eIektryczna właściwa w

temp.2 5 "C
PN-EN 27888:1999 pS/cm 737 + 8L 2500

9" Smak PB-OBS-O1 wydanie 4 z dnia
15,o2,20I9r.

akceptowalny

10. Zapach PB-OBŚ-O1 wydanie 4 z dnia
15.02,2019r,

akceptowalny

** Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 7 9rudnia 201-1 r. (DZ. v.2aL7 , paz,2294)

t - niepewność rozsżeTzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
W przypadku pfóbek pobranych przez laboratoriUm W55E niepewność rozszerzona WynikU ZaWiera składoWą dotyczącą pobierania próbek

Wartość podana W ,,[ ]" oznacza Wyn k Z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok, 95% i Współczynniku rozszerzenja k=2,

zgodn e z PKN-]SO/TS 19036
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Para metry mikrobiologiczne

Parametry fizyczne



W,ers7 4, Metoda plytkowa, posieW W9łębn). NajWyZs7a clopUSZC7alna WartoSC - oez niepraWidłoWych 7frian,
ż;ieć; , i jov óóólńj ii.i6i'.,1io6;9Jńizńóil niei oiret<iaiz;ła, 1oojtk/lml W wodzie WprÓWadzonej'do Sieci Wodoc ągowej, 200,tk/lml W kran,e konsumenla,

Wiersz 5i Barwa rzeczywista, Najwyższa dopuszczalna Wańośći akceptowalna pTzez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. PoŻądana WartoŚĆ tego parametru W Wodzie
W kranie konSUmenta - do 15mg/l Pt,

Wjersz 6i Najwyższa dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentóW i bez nieprawidłowych zmian, Zalecany Zakres WartoŚci do 1,0 NTU.

w ersz 7,, Temperatura oomiaru 17,6'c

Wiersz B: Temperatura pomlarU ]"7,7"c. Korekta Za pomocą urządzenia do kompensacji Wpływu temperatury,

Wjer5z 9: Dla metod jakościowych LaboratoriUm ZidentyfikoW alo źródla niepewności i je nadzoruje.NajwyŻsza dopuszczalna wartoŚĆ:akceptowalny przez konsUmentÓW i bez
niepraWidłowych zmian.
Wiersz 1o: Dla rnetod jakościowych Laboratorium zidentyfikowało źródła niepewności i je nadZoruje.Na)wyŻsza dopusżczalna WartoŚĆlakceptowa|ny przez konSUmentÓW i bez
niepraw]dtowych Zmian.

Uwagi:
raniapróbki,oSobypob]erającejpróbkę,datypobraniaoraZmetodypobrania

pfóbk] zostały podane przez klienta.

Koniec sprawozdania

oSoba/-y aUtoryzUjące;

aSystent A9nieSZka KorneIuk
5t,a5ystent Mał9orżata Dy]a

osoba zatWierdZająca I

st. asystent Mał9orzata Wojtal

sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem e]ektron]cznym weryfikowanym certyfikatem kWalifikowanYm osobY zatwierdzającej, który ]est

rólvnoważny z podp sem Własnoręcznym.

otrzymUją:
1.zleceniodaWca

1,Wynik badań odnosza się wyłącznie do rniejsca i daty pobranej/przy]ętej próbkl podanej w sprawozdaniu.
2,Bez pisemne1 zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanle nie moze być powielane inaczej, jak tylko W całoŚCi,

3,Klient ma prj*Ó oo reklamacji W terminie 21 dni licząc od daty stempia pocztowego lUb daty potwjerdzenia otrzymania sprawozdania,
4.W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerz}na wyniku nie żawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.
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Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie W!kp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,
66-400 Gorzów Wlkp.,

tel.(95) 722 60 57
www.wsse.9orzow. pl

email : Wsse@Wsse.9orzow, pl

Dział Laboratoryjny

oddział Badań
Środowiskowych

SPRAWOZDANIE z SłOaŃ Po-7,8_01/F5

Data wydania: l4,02,2Ql9 r

Nr: DL.oBś.905]..oo812.202o Data:2O20.05.22

Nazwa klienta PoWiatowa Stacja sanitarno - Epidemiolgiczna W Gorzowie Wlkp,

Adres klienta Ul. Kosyn]eróW Gdyńskich 21 66,400 GorZóW Wielkopolski

ldentyfikacja
próbki/próbek

kod próbki/próbek 00B 12.2 02 0

obiekt badania woda

mlejsce pobrania
próbki/Próbek

Wodociąg pUbliczny (P)

Wodoc ą9 pUbliczny W Kostrzynie nad odrą - Woda z sieci (piwnica), budynek miesżkalny Ul, Drzewicka 8-10,

66-470 Kostrzyn nad odrą

opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań bez żastrzeżeń

Próbki
pobrał/dostarczyłl

pracownik PSsE W Gorzowie
Wlkp,

Nr protokołu pobrania/przekazania:
HK-530-106/20

Nr zlecenia/umoWy:

Data pobran ialdostarczenla 2020.05,18 i 2020,05.18

Metoda pobrania próbki PN-EN lso 19458|2007.PN-lSo 5667 - 5:2017-10

Badanie zakończono dnia 2o2o,o5,2l

Wyniki badań

Pa

1, Enterokoki kałowe w 100mI wody PN-EN lSO 7899-2:2004 itk 0 0

2. Liczba bakterii Escherichia coli w 100
mi wody

PN-EN lSO 9308-1: 2O14-12; PN-EN
lSO 9 308-1 : żOl4-7ż l A]-,,201,7,O 4

jtk 0 0

3. Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
wodv

PN-EN lSO 9308-1: 2014-12; PN-EN
lSO 9308-1 : ż0l4-1żl A1:2Ol7,04

jtk 0 0

4. Ogó|na liczba mikroorganizmów w 1

mI wodv w temp, 22"C
PN-EN lSO 622ż:2004 jtk 9 [5-15]

5, Barwa(Pt) PN-EN lSO 7BB7:20Iż: PN-EN lSO
7 887 :2ol2l Ap1 : 2015-06

mglI < 5,0

6. Metność PN-EN lSO 7 Oż7 -1:20!6-09 NTU 0,21 + 0,04
7. pH PN-EN lSO !05ż3:2012 pH 7,6 + 0,1 6,5-9,5

8, Przewodność elektryczna właściwa w
temp.25"C

PN-EN 27888:1999 pS/cm 754 + 83 2500

9. Smak PB-OBS-O1 wydanie 4 z dnla
15.02.2019r,

akceptowalny

10, Zapach PB-OBS-O1 wydanie 4 z dnia
15.02.2019r.

akceptowalny

** RoZporządZenie Ministra zdrawia z dnia 7 9rUdnja 2077 r. \oz, U.2oI1 , poz.2294\

t _ niepewność TozszeTzona przy poziom e ufności około 95% 1 współczynniku rozszerzenia k=2,

w przypadku próbek pobranych przez laboratoIium W55E niepewność rozszerzona Wyniku ZaWiera sktadową dotyczącą pobierania próbek

wartość podana przy znaku ,,<" aznacza, ze wynik mieści s ę poniżej zakreSu roboczego metody

WSSE GorzóW Wlkp, Nr: DL,oBs,9051,00812,2020
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Wartość podana w ,,[ ]" oznacza Wynik z oszacowaną 9ranicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
zgodn e z PKN-|sofls 19036

Wiersz 4| Melooa pl}Ikowa, posiew wg.ębny, NajWyższa dopLszczalna WaTtosc - oez niepraw dłowycl^ Zmian,
Zaleca Się aby ogólna Iiczba mikroorganizmow nie przekraczała; 100]tk/lml W Wodzie wprowadzonej do sieci Wodociągowej, 2oojtk/lml W kranie konsumenta.
Wiersz 5| BarWa rZecZyWista, NajWyższa dopuSzczalna WańoścI akceptowalna przez kon9umentóW i bez nieprawldłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru W Wodzie
w kranie konsumenta - !o 15mq/|'Pt'.
Wiersz 6| Najwyższa dopuszczalna Wartość| akceptowalna prżez konsumentów i bez niepraWidłowych zmian. Zalecany zakres Wartości do 1,o NTU.

Wiersz 7| Temperatura pomiarU 17,6'c

Wiersz 8| Temperatura pomiarU 17,7"c. Korekta za pomocą Urządzenia do kompensacji WpłyWU temperatury,

W erSZ 9| Dla metod jakośc]owych LaboratoriUm zidentyfikowalo źródla niepewności i ]e nadzoruje,Na.jWyżSZa dopuszczalna wartoŚć:akceptowalny pzez konsumentóW i bez
niepraWidiowych Zmian.
Wiersz 10; Dla metod ]akościowych LaboratoriUm zidentyfikowaio źródła n epewności i ]e nadzoruje,NąwYższa dopuszczalna Wartość;akceptowalny przez konsumentÓW i bez
niepraWidioWych Zmian.

UWagi;

lnformacje umieszczone w n niejszym sprawozdaniU z badań dotyczące miejsca pobrania próbk, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania
próbki ZoStały podane przez klienta,

Koniec sprawozdania

osobal-y aUtOryzującei

asystent A9nieszka Korneluk
st.asystent Małgorzata Dyja

osoba zatwierdzająca,
st. asystent Mał9orzata Wojtal

SpraWoz(jan]e Z badań WygeneroWane W systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym Weryfikowanym certyfikatem kwaIifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest
równowazny Z podpisem Wlasnoręcznym.

otrZymU]ąi
1,zleceniodaWca

1.Wyniki badań odnoszą s ę wyłączn e do miejsca i daty pobrane,j/przyjętej próbki podanej w sprawożdaniU,
2.BeZ pisemne] zgody WSsE W GorZoWie Wlkp, sprawożdanie nie może być pow elane inacżej, jak tylko W całości.
3.Klient ma prawo do reklamacji W termin]e 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadkU próbek pobranycn przez K|ienta niepewność rozszerzona Wyn]kU nie zawłera Składowe] dotyczącej pobranla próbek.
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